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ERP RICHTLINIE: EIN SITUATIONSBERICHT

Seit nunmehr mehr als einem Jahr ist die Okodesign-Richtlinie fiir energiever-
brauchende und energieverbrauchsrelevante Produkte (Energy-related Pro-
ducts) in Kraft. Was ist, bezogen auf Wien und die Ublichen hier eingesetzten

Gerate, seitdem passiert?

Im Bereich der Raum- und Kombiheizgeréte dirfte
sich der Markt und auch das Bewusstsein der Konsu-
mentinnen auf die neue Situation bereits eingestellt
haben. Nach wie vor werden zwar Heizwertthermen
der Betriebsart B1 aus Lagerbestanden installiert,
aber der Wechsel auf Brennwertgeréte ist deutlich
angestiegen.

Die Industrie stellt, bis auf einige Ausnahmen, keine
Gerate mehr her und die dazugehérigen ,Ausnah-
meregelungen” sind bekannt - Mehrfachbelegung,
Leistungsgrenze und unverhéltnismaBige Kosten.
Fraglich ist jedoch, ob die Aufkleber fiir die vorge-
schriebene Kennzeichnungspflicht von B1 Geréaten
nicht bessere Hafteigenschaften vertragen kénnten.

Status zur Mehrfachbelegungen von Fangen
Vorausgesetzt, dass es sich um den Brennstoff Gas
handelt, unterscheidet man in Wien grundsétzlich
zwischen Abgassammler und Luftabgassammler. Fir
erstere werden nach wie vor Gerate der Betriebsart
B1 aufgrund der o.g. Ausnahmen erzeugt, vertrie-
ben und montiert.

Hier nun ein paar Details zum Luftabgassammler
(LAS). Wie dem Begriff zu entnehmen ist, handelt
es sich hier um ein System, das zum einen Verbren-
nungszuluft zum Gerat bringt und zum anderen die
daraus entstehenden Abgase abfihrt. Ausgefihrt
werden diese entweder als Rohr in Rohr System
oder mit zwei parallel gefiihrten Rohren - immer

in einem F90 Schacht. Um hier die Ableitung der
Abgase sicherzustellen, dirfen daran jedoch nur
Geblase unterstltze Heizwertthermen - so genann-
te Turbogerate - der Betriebsart C4 angeschlossen
werden. Hier beginnt nun die Herausforderung:
Mit Einfihrung der Okodesign Richtlinie wurde die
Produktion dieser Geratetype néamlich ausnahmslos
eingestellt.

—— Was passiert nun im Fall eines defekten
J~Turbogerates”?
Sollte die Prifung des Einsatzes von alternativen
Heizgeraten/Warmequellen wie z.B. AuBenwandge-
rat, Einzelfeuerstatte, Elektroheizung, etc. negativ
ausfallen, kommt der Kunde um den Tausch des
alten Gerates auf ein modernes Gerat mit Brenn-
werttechnologie nicht herum. Dies bedeutet jedoch

in der Folge - aufgrund der Technologie von Brenn-
wertgeraten (geringe Abgastemperatur, Uberdruck
und ein hoher Anfall von Kondensat) - die Adaptie-
rung des gesamten Abgassystems! Die Konsequenz
daraus ist, dass die bestehenden ,Turbogerate” mit
diesen neuen Kaminsystemen nicht kompatibel sind
und daher im letzten Schritt alle Gerate, unabhéngig
von Baujahr und Zustand, auf Brennwerttechnik um-
zurUsten sind.

—— Umsetzung im Alltag

Von der Firma Weidhofer Kaminsanierung wurden
in den vergangenen Monaten bereits mehrere An-
lagen umgesetzt. Dabei wurde ein Kunststoffsystem
der Firma Stocker eingesetzt, welches sich mit ei-
nem Uberschaubaren Aufwand in die bestehenden
Abgassysteme einbauen lasst und durch eine Viel-
zahl von Komponenten und Bauteilen flexibel an-
passbar ist.

Fir den Einbau ist es lediglich im Bereich der Ein-
mindungen notwendig, das Mauerwerk zu 6ffnen,
um die Anschlussstellen fachgerecht herstellen zu
kénnen.

Auf der Gerateseite sind die Aufgaben ein wenig
anders gelagert. Kommt ein Gerat desselben Her-
stellers zum Einsatz, passen diese im Regelfall auf
die bestehenden Anschlussgarnituren, wenn nicht,
sind diese zu wechseln. Des Weiteren ist zu prifen,
ob das entstehende Kondensat an der Fangsohle
abgeleitet werden kann. Wenn das nicht mdglich ist,
bietet Firma Stocker dafiir eine Lésung an, die eine
Ableitung Uber die Gerate erlaubt.

Dariber hinaus ist zu beachten ob, ab einer gewis-
sen Anzahl von Anschlissen und abhangig von der
Hohe, der notwendige Druck (Pressung) aufgebaut
werden kann, um die Abgase abzufiihren - dies ist

abhangig vom jeweiligen Gerét. Sind diese Bedin-

gungen erflllt, steht einer technischen Umsetzung

nichts mehr im Wege.

——— Die Herausforderungen

In der Praxis besteht die Herausforderung eher im
Zusammenspiel der einzelnen Beteiligten, diese
sind Ublicherweise Eigentiimer, Mieter, Hausverwal-
ter, Installateur, Rauchfangkehrer, Kaminsanierer,
Lieferanten, Trockenbauer, Maler, etc. Termine mus-
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sen vereinbart werden, die Arbeiten
erfolgen im Regelfall Gber mehrere
Tage, Schnittstellen sind zu koordinie-
ren, Berechnungen lUber die Machbar-
keit sind zu erstellen, technische Daten
sind zu prifen, abzugleichen und ge-
gebenenfalls zu adaptieren.

Und am Ende ist oft immer noch nicht
die Kostenfrage geklart.

Hier beginnt das Thema spannend zu
werden. Nach vielen Gesprachen mit
Fachleuten aus der Immobilienbran-
che ist namlich nicht klar, wer die Kos-
ten letztendlich tragt. Zu viele Faktoren
spielen hier hinein: Wie gestalten sich
die Eigentumsverhéltnisse? Wer tragt
die Kaminsanierung? Wer den Gerate-
tausch? Welche Méglichkeiten hat der
Nutzer, der erst vor 2 Jahren noch auf
ein neues Turbogerat getauscht hat?

Vielleicht noch eine persénliche Be-
merkung: Die ,typische’ Osterreicherln
ist es gewohnt, nach dem Schlief3en
der Wohnungstiire, also innerhalb der
vier Wéande, moglichst viel Autonomie
zu leben. Insofern werden Verordnun-
gen und Richtlinien von ,jenen da
oben” eher argwohnisch betrachtet.
Dies macht eine Durchsetzung schwie-
rig. Denn eines liegt auf der Hand:

Die Okodesign Richtlinie dient dem
Grunde nach der Verbesserung von
Energieeffizienz und positiver Um-
weltauswirkungen. Vielleicht ware es
in diesem Zusammenhang sinnvoller,
Aufklarungsarbeit zu leisten und eine
Sensibilisierung der Konsumentinnen
zu bewirken als Richtlinien zu verfas-
sen, die schwer, gar nicht oder nur
unter Einbeziehen der Judikatur umzu-
setzen sind.

Rechtlich gesehen sind sicher diverse
Entscheidungen notwendig, die als
Herausforderungen der néchsten Mo-
nate zu sehen sind.
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PolyLine PP Abgassammler
fir zwei Geréte
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Erweiterungspaket
fir Sammlermontage

®
PolylLine PP Abgassammler
fur vier Gerétetage
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